KIT RELAIS

du chauffe-eau thermodynamicgue sol

200 et 270L

Réf. : B4994420

A DEBRANCHER LAPPAREIL DE TOUTE ALIMENTATION ELECTRIQUE
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(1) Déplacer le fil marron de la borne 10 a 12 et le fil blanc de la borne 11 a 13.

9 Retirer les 2 bornes a levier de raccordement.

/ Ref. notice : 1897859
""" N° édition 20.261

Les renseignements figurant dans ce document ne sont pas contractuels, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et I'équipement de tous les appareils.



© Installer le support relais dans I'angle du boitier électrique.
Fixer avec la vis fournie
Insérer le relais et verrouiller avec I'étrier.
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e Brancher les fils rose sur les bornes 10 et 11 c6té carte et A1 et A2 coté relais.
6 Brancher le transformateur (fil blanc sur COM 21, fil marron sur COM 11),

le ventilateur (fil noir sur NO24, fil rouge sur NO14),

le circulateur (fil blanc sur NO24, fil marron sur NO14).




